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Protokol o skuske ¢.
5417412019

Nézov a adresa skuSobného laboratoria:
EUROFINS BEL/NOVAMANN s. 1. 0..
Komjaticka 73, 940 02 Nové Zamky
ICO: 31329 209
Pracovisko: _
Skasobné laboratérium Nové Zamky
Komjaticka 73, 940 02 Nové Zamky
tel.: +421 908 810 030, +421 918 943 336, fax: 035/6447011
SekretariatNZ@eurofins.sk, MarketingNZ@eurofins.sk, www.eurafins sk

Nazov a adresa zakaznika:
Water Solutions Slovakia s.r.o.

A. Hlinku 28
960 01 Zvolen

ICO: 48236454

Informacie o vzorke &.:
Oznadenie vzorky:
Material:

Spdsob uskladnenia;

54174

WRS2 - technicka miestnost’
Podzemna voda na pitné Ucely
chladnicka do +4 °C

Informacie o odbere vzorky:
Datum odberu: 16.05.2019 9:25
Miesto edberu; Obec Alek3ince - Lahne
Vzorku odobral: Spodniak
Postup odberu: bodové vzorka

Datum prevzatia vzorky:

Fyzikalne a chemické skisky

16.05.2019 Détum vykonania skadky: 16.05.2019 - 22.05.2019 Datum vystavenia protokolu: 22.05.2019

Parameter Jednotka | Povolena Vysledok Neistota Princip Skisobna metéda | H |SL|TS
hodnota merania merania® 1Qdchylka z postupu
Dusiénany mg /| max. 50 253 10% IC-EC SPP INQ.M.092 V_INZ |A
Postidenie stladu / nestladu:
Vysledok merania parametra dusiénany analyzovanej vzorky vody je vsilade s limitnou hodnotou ukazovatera kvality pitnej vody podra Vyhlasky Ministerstva
zdravotnictva SR ¢.247/2017 z 9.0ktobra 2017, ktorou sa ustanovuji podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitarovania a
manaZmente rizlk pri zasobovani pitnou vodou v zneni platnych zmien a doplnkov.
Kon3tatovanie(nia) siladu / nestladu so 3pecifikaciou (alebo poziadavkami) vychadza z 95% pravdepodobnosti pokrytia pre rozSirent neistotu vysledkov merani, na
ktorych je zaloZene rozhodnutie o silade / nestlade v zmysle dokumentu ILAC-G8:03/2009.
Postidenie stladu / nestladu nie je moZné zamiefiat za vysledky postidenia zhody vykonané ingpekénym alebo certifikagnym organom.
Princip
ICEC ionova chromatografia s elektrickou vodivostou
Vysvetlivky:  H - hodnotenie TS - typ skisky
V - vyhovuje A - akreditovana skiska vykonana vo vlastnom skuSobnom laboratériu
NE - nevyhovuje N - neakreditovana skuska vykonana vo vlastnom ski$obnom laboratériu
8PP, LS-PP-CH - standardny pracovny postup SA - akreditovana skuska vykonana subdodavatelsky
ND - danou metodou nedetekovatelné SN - neakreditovana skuska vykonana subdodavatefsky
KTJ - koloniu tvoriaca jednotka TM - skiSanie mimo laboratoria u zakaznika
NM - nevyhnutné mnoZstvo
m - najvySia povolena hodnota pri jednovzorkovom hodnoteni
M, ¢ - "M" je najvy33ia povolena hodnota pre podet vzoriek "¢" z 5 pri patvzorkovom hodnoteni
* - roz8irena neistota uréena s koeficientom rozsirenia k=2 (s pravdepodobnostou 95%), nezahriiuje neistotu vzorkovania.
- roz8irena neistota uvedena v jednotkéach meraného ukazovatefa vyjadruje neistotu k vysledku merania.
- roz3irena neistota uvedena v % vyjadruje neistotu z vysledku merania.
SL - laboratarium vykonavajice skusku: BA-Bratislava, NZ-Nové Zamky, PN-Piestany, TR-Turéianske Teplice, RK-RuZzomberok, TV-Trebisov
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Prehlasenie;  Laboratorium nezodpoveda za informécle dodané zakaznikom, ktoré moZu mat vplyv na platnost vysledkov.
Ak vzorku poskytol zékaznik, vysledky sa vztahuji ku vzorke, tak ako bola do laboratéria prijata.
Meradla a meracie zariadenia pouZité na skidky boli kalibrované alebo overené v zmysle platnych metrologickych predpisov.
Vysledky sa tykaji iba predmetu skidok a nenahradzajl iné dokumenty napr. spravneho charakteru,
Vysledok oznaceny v tomto protokole ako neakreditovana skidka nie je predmetom akreditacie.
Vysledok oznadeny v tomto protokole ako subdodévka je visledkom merania subdodavatela na zaklade kontrakiu.
Protokol mbZe byt reprodukovany alebo véleiiovany do propagacnjch malerialov len s pisomnym sithlasom skii§abného laboratéria a v rozsahu tohto stihlasu.
Akékolvek pozmefiovanie, vyhotovovanie kopii Gasti skisobného protokolu je nepovolené a takyio protokol sa stava automaticky neplatnym,
Overenie pravosti a (plnosti protokolu je moZné na zaklade Zadosti vykonat na pracovisku skigobného laborataria, kioré je uvedené v zahlavi
prolokelu ~ Nazov a adresa skisobného laboratoria*
Laboratérium je akreditované SNAS, ktory je signatarom EA MLA a ILAC MRA v oblasti akreditacie laboratorii,

Vysladky analyz elekironicky validoval: Ing. Viera Horakova Protokol o skike schvalil:
vediica Skisobného laborataria Nové Zamky Ing. Viera Horékova

Cislo dokumentu: ~ 43891/2019 veduca ski$obného laboratdria

Vyhotovil: Ing. Nina},Hméiarq'ué
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