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dresa skusobného laboratéria: Nézov a adresa zakaznika:
nvironment Testing Slovakia s.r.o. EKOSTAVING - Ing. Jozef Viyskoé inZinierska a dodavatelska
a 820/36, 039 01 Turcianske Teplice cinnost
18 376 Podhéjska 23
); 949 01 Nitra
 laboratérium Turéianske Teplice SLOVENSKO
a 820/36, 039 01 Turcianske Teplice
0 1562
nEnviroSK@eurofins.sk, www.eurofins.sk

atia vzorky: 30.05.2023  Datum vykonania skasky: 30.05.2023 - 07.06.2023 Détum vystavenia protokolu: 07.06.2023

odbere vzorky:
eru; 30.05.2023 9:00
rky pri odbere: 14,2°C
oru; Studiia Aleksince
bral: Martin Becik, Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.0.
eru: SPP-001 Odber pitnych vod (A)
eru: bodova vzorka
I Protokol o odbere &.: MB-30052023-5
zorke: 104-2023-00019186
<y: SV - vlastny zdroj - studiia - ventil
ladnenia: Chladeny sklad véd 3°C + 2°C
Surova voda
ické skisky
Jednotka Povolena hodnota Vysledok merania Neistota ~ Skudobnimetéda H SL TS
merania®
ovce jedince/ml - 0 - STN 757711 - - SA
okrem Fe a Mn jedince/ml - 0 - STN 757711 - - SA
jedince/ml 0 STN 757711 - - SA
jedince/ml max, 10 0 STN 757711 V. - S8A
jedince/ml 0 STN 757711 - - "SA
nové baktérie % - 0 - STN 757712 - - SA
% 2 29% STN 757712 - - SA
KTJ/100 mi max, 25 0 STNENISO Voo TUsA
9308-1:2015
y KTJ100 mi - 0 - STN EN ISO 7899-2 - - SA
ie KTJ/I100 mi max, 50 0 - STN EN ISO vV - SA
9308-1:2015
croorganizmy pri KTJ/iml - 0 - STN EN IS0 6222 - - SA
roorganizmy pri KTd/mi - 0 - STN EN IS0 6222 - - SA
e KTJ/ml - 0 - SPP MB.M.029 - - SN
1emické skisky
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Fyzikalne a chemické skiasky

Parameter Jednotka Povolend Vysledok merania Neistota  Princip Skusobna metoda H SL TS
hodnota merania*

mag/l max, 0,005 <0,001 ICP-MS LS-PP-CH-85 v TR A

mg/l max, 0,01 <0,001 ICP-MS LS-PP-CH-85 TR A

mg/l - <0,03 ICP-OES STN EN ISO 11885 - TR A

mmol/ - 28 ICP-OES LS-PP-CH-67 - TR N

mg/l 35,6 6% ICP-OES STN EN ISO 11885 - TR A

mg/l max, 0,05 <0,001 - ICP-OES STN EN ISO 11885 v TR A

mg/l max, 0,003 <0,0003 - ICP-OES STN EN 1SO 11885 v TR A

mgll max, 0,05 0,15 10%  ICP-OES STN EN IS0 11885 NE TR A

mg/l max, 1 <0,003 - ICP-OES STN EN SO 11885 Vv TR A

ma/l max, 0,02 <0,005 - ICP-OES STN EN IS0 11885 vV TR A

mgfl max, 0,02 <0,001 - ICP-MS LS-PP-CH-85 vV TR A

mgfl max, 0,001 <0,0001 - ICP-MS LS-PP-CH-85 vV TR A

mgfl max, 0,01 <0,001 - ICP-MS LS-PP-CH-85 v TR A

mgll max, 200 30,3 8% ICP-OES STN EN ISO 11885 v TR A

mgfl 54,5 6% ICP-OES STN EN ISO 11885 TR A

mg/l max, 0,2 0,19 10%  ICP-OES STN ENISO 11885 v TR A

mg/l max, 3 <0,01 - ICP-OES STN EN ISO 11885 v TR A

max, 0,08 0,010 Spektrofotometria  SPP INO.M.154 v SA

mmol/l min, 0,8 7.21 Titracia SPP INO.M.049 v SA

mg/l max, 0,5 0,124 8% Spektrofotometria  SPP INO.M.064 v SA

mag/l - <0,002 IC-EC SPP INO.M.092 - - SA

mg/l max, 0,03 <0,005 Spektrofotometria PP INO.M.021 V - SA

mg/l max, 50 <05 IC-EC SPP INO.M.092 V. - SA

mg/l - <0,02 IC-Uv SPP INO.M.092 - - SA

mg/l max, 20 <2 Spektrofotometria  SPP INO.M.051 vV - SA

mg/l max, 1,5 0,12 10%  IC-EC SPP INO.M.092 V. - SA

mg/l max, 3 <0,5 Titracia SPP INO.M.031 V. - SA

mg/l max, 100 4,24 10%  IC-EC SPP INO.M.092 v - SA

- Prijatelny ** - Senzoricka analyza STN EN 1622 - - 8A

% - 38,4 - Elektrochémia SPP INO.M.053 - - SA

65-85 7,52 2% Potenciometria SPP INO.M.006 v - SA

Rozpustené latky pri 105°C mg/l max, 1000 388 8% Gravimetria SPP INO.M.057 vV - SA
Sulfidy mg/l & <0,03 - Spektrofotometria ~ SPP INO.M.027/8 - - SA
Vodivost pri 20°C mS/m . 59.7 3%  Konduktometia PP INO.M.007 « w B4
1 mg/l max, 250 14,23 10%  IC-EC 8PP INO.M.092 v -  SA

mg/l - <0,01 - Vypocet 8PP INO.M.027/8 - - SA

FNU max, 5 1,365 2% Nefelometria 8PP INO.M.052 V. - SA

Carbendazim ug/l = <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method - - SA

injection - Det +]
2-Hydroxy-terbutylazin ug/ - <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method - - SA
injection - Det +]
Protokol o skuske &. AR-23-KT-017460-01 Strana  2/5




S
o | OSNAS
ant Tact: = T
ronment Testing //;;f_\g:\ 'Reg. No. 749/8-406
Dral e S ==
ka Povolena Vysledok merania Neistota  Princip Skasobna metdda H SL TS
hodnota merania®

= <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method - - SA
injection - Det +]

<0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method - SA
injection - Det +]

- <0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method - SA
injection - Det +]

- <0,005 e LC-MS/MS [direct  Internal Method - SA
injection - Det +]

- <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method - SA
injection - Det +]

= <0,005 : LC-MS/MS [direct  Intemal Method - SA
injection - Det +

- <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method - - SA
injection - Det +]

<0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method - - SA
injection - Det +

<0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method - SA
injection - Det +

- <0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method SA
injection - Det +]

- <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method - SA
injection - Det +]

. <0,005 £ LC-MS/MS [direct  Intemnal Method - SA
injection - Det +]

- <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Methed - SA
injection - Det +]

- <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method - - SA
injection - Det +]

- <0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method - SA
injection - Det +

<0,02 LC-MS/MS [direct  Internal Method - SA
injection - Det +

- <0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method - - SA
injection - Det +]

- <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method - SA
injection - Det +]

- <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method - SA
injection - Det +|

= <0,005 . LC-MS/MS [direct  Internal Method - SA

injection - Det +]
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Fyzikalne a chemickeé skisky

Parameter Jednotka Povolena Vysledok merania Neistota  Princip Skusobna metdda H SL Ts
hodnota merania*
Nicosulfuron pg/l <0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method - - SA
injection - Det +]
Cyproconazole pall <0,005 s LC-MS/MS [direct  Internal Method - =~ SA
injection - Det +]
Epoxiconazole gl <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method - - SA
injection - Det +]
Prochloraz pg/l <0,02 E LC-MS/MS [direct  Internal Method - - SA
injection - Det +]
Propiconazole Hall <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method - - SA
injection - Det +]
Tebuconazole pg/ <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method - - SA
injection - Det +]
Azoxystrobin pglt <0,0056 - LC-MS/MS [direct  Internal Method - - SA
injection - Det +]
Chloridazone Mg/l <0,005 » LC-MS/MS [direct  Internal Method - - SA
injection - Det +]
Ethofumesate pall <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method - - SA
injection - Det +]
Lenacil ugh <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method - - SA
injection - Det +]
Mesotrione ygll <0,02 - LC-MS/MS [direct  Internal Method - - SA
injection - Det +]
Pendimethalin ug/l <0,005 = LC-MS/MS [direct  Internal Method - - SA
injection - Det +]
Quinmerac Mg/ <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method - - SA
] : injection - Det +]
Q@kﬁiﬂﬁﬁﬁiﬁi’é’aﬁﬁvita\ alfa Ba/l max, 0,2 0,05 - Proporcionalnym ~ STN 75 7611 kap.4 Vv - SA
ol detektorom
Celkﬂ%j mova akfivita beta Bq/l max, 0,5 0,11 - Proparcicnalnym ~ STN 75 7612 V. - SA
ol detektorom
‘Objemova aktivita Radon 222 Bq/l max, 50 3,05 - Emanomefrické STN 75 7615 kap.2 vV -  SA
stanovenie
ér pg/l - <0,003 - LC-FLD PP-DCH-17 - - SA
Suma PAU mgl max, 0,1 <0,0003 T PP-DCH-17 V - SA
1,1,2,2-Tetrachloretylén ugll - <0,30 - GC-FID PP-DCH-28 - - SA
1 r ugll - <0,3 - GC-FID PP-DCH-28 - - SA
ug/l - <0,1 GC-FID PP-DCH-28 - SA
ug/l - <0,1 GC-FID PP-DCH-28 - SA
pall - <1,00 GC-FID PP-DCH-28 - SA
ug - <0,1 GC-FID PP-DCH-28 - SA
gl z <0,40 GC-FID PP-DCH-28 - SA

Posudenie suladu / nesuladu

Vysledky merani sledovanych mikrobiologickych a biologickych parametrov analyzovanej vzorky vady su v silade s limitnymi hodnotami na kvalitu surovej vody pre kategériu
A1 podfa Prilohy €.1, tabulka &.2 k vyhlaske ¢.636/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju poziadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejnych vodovodoch.
Vysledok merania sledovaného parametra mangan analyzovanej vzorky vody nie je v stlade s limitnymi hodnatami ukazovatelov kvality surovej vody kategorie A1 podfa
Prilohy &.1 Vyhlaky MZP SR &. 636/2004, ktorou sa ustanovujti poziadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vady vo verejnych vodovodoch.

Vysledky merani ostatnych sledovanych fyzikalnych a chemickych parametrov v analyzovanej vzorke vody sa v sillade s limitnymi hodnotami ukazovatefov kvality surovej
vody kategorie A1 podfa Prilohy &1 Vyhlagky MZP SR ¢. 636/2004, ktorou sa ustanovuji poZiadavky na kvalltu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejnych
vodovodoch. Suma pesticidov nepresahuje limitnt hodnotu 0,5 mg/l.

Vysledky merani sledovanych radiologickych parametrov analyzovanej vzorky vody st v stlade s limitnymi hodnotami ukazovatelov kvality surovej vody kategorie A1 podla
Prilohy &.1 Vyhlagky MZP SR &. 636/2004, ktorou sa ustanovujii poziadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejnych vodovodach.
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ou (alebo poziadavkami) vychadza z 95% pravdepodobnosti pokrytia pre rozéirend neistotu vysledkov merani, na ktorych

antu ILAC-G8:09/2019.
it za vysledky posidenia zhody vykonané indpekénym alebo certifikaénym orgénom.

TS - typ skusky
A - akreditovana skuska vykonana vo viastnom skiobnom laboratoriu
N - neakreditovana skiska vykonana vo viastnom skisobnom laboratoriu
SA - akreditovana skiska vykonana subdodéavatelsky
y subdodavatelsky SN - neakreditovana skiigka vykonana subdodavatelsky
) (TM) - skiiganie mimo laboratéria u zakaznika
iné
ody

i jednovzorkovom hodnoteni

ydnota pre pocet vzoriek "¢" z 5 pri pétvzorkovom hodnoteni

ficientom rozirenia k=2 (s pravdepodobnostou 95%), nezahriiuje neistotu vzorkovania.

vyjadruje neistotu z vysledku merania.

 bez abnormalnych zmien

(15ku: NZ-Nové Zamky, TR-Turianske Teplice, RK-Ruzomberak, TV-Trebisov

yrmacie dodané zakaznikom (&), ktoré mézu mat vplyv na platnost vysledkov. Ak vzorku poskytol zakaznik, vysledky sa
o laboratoria prijata. Meradla a meracie zariadenia pouZité na skasky boli kalibrované alebo overené v zmysle platnych
¢y sa tykaj(l iba predmetu skuSok a nenahradzajil iné dokumenty napr. spravneho charakteru, Viysledok oznageny v tomto
3ka nie je predmetom akreditacie. Vysledok oznageny v tomto protokole ako subdodavka je vysledkom merania

tu. Protokol mdZe byt reprodukovany alebo vélefiovany do prapagaénych materilov len s pisomnym sthlasom skusobného
1su. Akékolvek pozmefiovanie, vyhotovovanie kopii Casti skisobného protokolu je nepovolené a takyto protokol sa stava
pravosti a tiplnosti protokolu je moZné na zaklade Ziadosti vykonat na pracovisku skiigohného laberatoria, kioré je uvedené v
sa ski&obného laboratéria® Laboratorium je akreditované SNAS, ktory je signatarom EA MLA a ILAC MRA v oblasti

ova
(iobného laboratéria Turéianske Teplice

Protokol o skuske schvalil:
Viera Valkova

% \ediica skugobného laboratoria Turcianske Teplice

=
AKREDITOVANE %
LABSRATORIUM & [
<3
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