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Protokol o skiske ¢.

AR-23-KT-017461-01

A

idresa skusobného laboratoria:
=nvironment Testing Slovakia s.r.o.
<a 820/36, 039 01 Turcianske Teplice

48 376
o:

90 1562

onEnviroSK@eurofins.sk, www.eurofins.sk

& laboratérium Turéianske Teplice
@ 820/36, 039 01 Turcianske Teplice

Nazov a adresa zakaznika:
EKOSTAVING - Ing. Jozef Vyskoé inZinierska a dodavatelska
¢innost
Podhajska 23
949 01 Nitra
SLOVENSKO

atia vzorky: 30.05.2023

odbere vzorky:

eru:
orky pri odbere:
eru:

Datum vykonania skusky: 30.05.2023 - 07.06.2023

30.05.2023 9:30
14,0°C
Studna Aleksince - CO

Datum vystavenia protokolu: 07.06.2023

bral: Martin Becik, Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.
beru: SPP-001 Qdber pitnych vad (A)
eru: bodova vzorka
U; Protokol o odbere ¢.: MB-30052023-6
vzorke: 104-2023-00019187
ky: SV - vlastny zdroj - studria - ventil
kladnenia: Chladeny sklad vod 3°C + 2°C
Surova voda
jické skasky
Jednotka Povolena hodnota Vysledok merania Neistota ~ SkiSobnd metéda H SL TS
merania*
kovce jedince/ml - 0 - STN 757711 SA
> okrem Fe a Mn jedince/ml - 0 STNT757711 SA
jedince/ml 0 STN 757711 SA
jedince/ml max, 10 0 STN 757711 v SA
/ jedince/ml - 0 - STN 757711 SA
anove baktérie % 0 STN 757712 SA
% 1 29% STN 757712 SA
KTJ/100 ml max, 25 0 STN ENISO v SA
9308-1:2015
ky KTJ/100 ml - 0 - STN ENISO 7899-2 SA
rie KTJA00 mi max, 50 0 STNENISO v SA
9308-1:2015
ikroorganizmy pri KTJ/mi - 3 15%  STNENISO 6222 SA
ikroorganizmy pri KTJ/ml - 0 STN EN ISO 6222 SA
ne KTd/ml - 0 SPP MB.M.029 - SN
hemicke skusky
Jednotka Povolena  Vysledok merania Neistota  Princin [ PR o) s MEregerr (o Ul U e =Ta I
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Reg. No. 749,

Fyzikélne a chemické skigky

Parameter Jednotka Povolena  Vysledok merania Neistota  Princip Ski$obna metdda H 8L TS
hodnota merania*
Antimén (Sb) mg/l max, 0,005 <0,001 ICP-MS LS-PP-CH-85 TR A
Arzén (As) mg/ max, 0,01 <0,001 ICP-MS LS-PP-CH-85 V. TR A
Bor (B) mg/l <0,03 - ICP-OES STN EN ISO 11885 - TR A
Celkova tvrdost' (Ca+Mg) mmoll 33 - ICP-OES LS-PP-CH-67 - TR N
Horcik (Mg) mg/l - 39,9 6% ICP-OES STN EN ISO 11885 TR A
Chrom celkovy mg/l max, 0,05 <0,001 ICP-OES STN EN ISO 11885 V TR A
Kadmium (Cd) mg/l max, 0,003 <0,0003 - ICP-OES STN EN IS0 11885 Vv TR A
Mangan (Mn) mg/l max, 0,05 <0,005 ICP-OES STN EN ISO 11885 V. TR A
Med (Cu) mg/l max, 1 <0,003 ICP-OES STN EN ISO 11885 vV TR A
Nikel (Ni) mg/l max, 0,02 <0,005 - ICP-OES STN EN IS0 11885 V TR A
Olove (Pb) mg/l max, 0,02 <0,001 ICP-MS LS-PP-CH-85 v TR A
Ortut (Hg) mg/l max, 0,001 <0,0001 ICP-MS LS-PP-CH-85 V. TR A
Selén (Se) mgfl max, 0,01 <0,001 - ICP-MS LS-PP-CH-85 V TR A
Sodik (Na) mg/l max, 200 29,4 8% ICP-0ES STN ENISO 11885 V TR A
Vapnik (Ca) mg/l - 66,3 6% ICP-OES STNEN ISO 11885 - TR A
Zelezo (Fe) mg/l max, 0,2 <0,01 ICP-OES STN EN ISO 11885 V. TR A
Zinok (Zn) mofl max, 3 <0,01 & ICP-OES STN EN ISO 11885 V TR A
Absorbancia (254 nm, 1 cm) max, 0,08 0,010 Spektrofotometria ~ SPP INO.M. 154 v SA
Alkalita celkova (KNK 4,5) mmol/l min, 0,8 7,08 Titracia SPP INO.M.049 V. -  SA
Amonne iony mg/ max, 0,5 <0,05 - Spektrofotometria ~ SPP INO.M.064 Vo o-  SA
Bromiénany mg/l <0,002 - IC-EC SPP INO.M.092 SA
Celkové kyanidy mg/l max, 0,03 <0,005 Spektrofotometria ~ SPP INO.M.021 v SA
Dusi¢nany mg/l max, 50 14,25 10% IC-EC SPP INO.M.092 - SA
Dusitany mg/ <0,02 - IC-Uv SPP INO.M.092 - SA
Farba mg/l max, 20 <9 Spektrofotometria  SPP INO.M.051 \ SA
Fluoridy mg/l max, 1,5 0,14 10%  ICEC SPP INO.M.092 - SA
Chemicka spatreba kyslika mg/l max, 3 <0,5 - Titracia SPP INO.M.031 V. -  SA
manganistanom
Chloridy mg/l max, 100 18,87 10%  IC-EC $PP INO.M.092 v SA
Pach - Prijatelny ** - Senzoricka analjza STNEN 1622 - SA
Nasytenie vody kyslikom % 46,3 - Elektrochémia 8PP INO.M.053 - SA
pH 65-85 741 2%  Potenciometria $PP INO.M.006 SA
Rozpustené latky pri 105°C mg/l max, 1000 468 8% Gravimetria SPP INO.M.057 SA
Sulfidy mgll <0,03 - Spektrofotometria  SPP INO.M.027/8 - SA
Vodivost pri 20°C mS/m - 69,3 3% Konduktometria 8PP INO.M.007 - SA
Sirany mgfl max, 250 29,66 10% IC-EC SPP INO.M.092 v SA
Sulfan volny mghl - <0,01 Vypotet 8PP INO.M.027/B - SA
Zakal FNU max, 5 0,05 2% Nefelometria 8PP INO.M.052 v SA
Carbendazim ugll = <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method - SA
injection - Det +]
2-Hydroxy-terbutylazin gl - <0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Methad - SA
injection - Det +]
Protokol o skuske & AR-23-KT-017461-01 Strana  2/5
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tka Povolend  Vysledok merania Neistota  Princip Ska$obna metoda H sL TS
hodnota merania®

0,014 LC-MS/MS [direct  Internal Method - - SA
injection - Det +]

<0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method - SA
injection - Det +]

<0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method - SA
injection - Det +]

- 0,025 - LC-MS/MS [direct  Internal Method SA
injection - Det +

- <0,005 . LC-MS/MS [direct  Internal Method - SA
injection - Det +]

- <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method - - SA
injection - Det +]

<0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method - - SA
injection - Det +]

<0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method - SA
injection - Det +]

<0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method - SA
injection - Det +]

<0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method SA
injection - Det +]

= <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method - - B8A
injection - Det +

- <0,005 3 LC-MS/MS [direct  Internal Method - - SA
injection - Det +]

» <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method - - SA
injection - Det +]

- <0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method - - SA
injection - Det +]

<0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method - SA
injection - Det +

<0,02 LC-MS/MS [direct  Internal Method SA
injection - Det +]

<0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method SA
injection - Det +]

<0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method - SA
injection - Det +

- <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method - - SA
injection - Det +]

# <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method - - SA
injection - Det +]

. <N NNE | CMS/MR Tdirart  Intarmnal Mathad N a oA
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Fyzikélne a chemické skusky

Parameter Jednotka Povolena Vysledok merania Neistota  Princip Skusobna metoda H SL TS
hodnota merania*

Nicosulfuron gl <0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method - SA
injection - Det +]

Cyproconazole pgll <0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method - SA
injection - Det +

Epoxiconazole pg/l <0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method - SA
injection - Det +

Prachloraz g/l <0,02 LC-MS/MS [direct  Internal Method SA
injection - Det +

Prapiconazole Hgll <0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method SA
injection - Det +

Tebuconazole ug/l - <0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method - SA
injection - Det +

Azoxystrobin pall - <0,005 - LC-MSIMS [direct  Internal Method - SA
injection - Det +]

Chloridazone ug/l - <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method - - SA
injection - Det +]

Ethofumesate pafl - <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method - SA
injection - Det +]

Lenacil pg/l - <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method - - SA
injection - Det +]

Mesotrione Hafl <0,02 - LC-MS/MS [direct  Internal Method - - SA
injection - Det +]

Pendimethalin pgll <0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method - SA
injection - Det +]

Quinmerac pgll <0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method - SA
injection - Det +

Celkova objemova aktivita alfa Ba/l max, 0,2 0,05 Proparcionalnym ~ STN 75 7611 kap.4 \ SA
detektorom

Celkova objemova aklivita beta Bg/l max, 0,5 <0,10 Proporciondlnym ~ STN 757612 Y SA
detektorom

Objemova aktivita Radon 222 Bqll max, 50 3,24 Emanometricke STN 75 7615 kap.2 V. - SA
stanovenie

Benzo(a)pyrén pall - <0,003 - LC-FLD PP-DCH-17 - SA

Suma PAU mgl max, 0,1 <0,0003 - LC-FLD PP-DCH-17 Voo SA

1,1,2,2-Tetrachléretylén pgll - <0,30 - GC-FID PP-DCH-28 - - SA

1,2-Dichléretan pgll - <0,3 - GC-FID PP-DCH-28 - - SA

Benzén pgh <0,1 - GC-FID PP-DCH-28 - - SA

Styrén ugf <0,1 - GC-FID PP-DCH-28 - - SA

Tetrachlormetéan Hall <1,00 - GC-FID PP-DCH-28 - SA

Toluén pgll <0,1 GC-FID PP-DCH-28 - SA

Trichloretylén yg/l <0,40 GC-FID PP-DCH-28 - SA

Posldenie stuladu [ nesiladu

Vysledky merani sledovanych mikrobiologickych a bialogickjch parametrov analyzovanej vzorky vody s v sulade s limitnymi hodnotamina kvalitu surovej vody pre kategoriu
A1 podfa Prilohy &.1, tabulka &.2 k vyhlaske &.636/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujl poZiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejnych vodovodoch.
Vysledky merani sledovanych fyzikalnych a chemickych parametrov analyzovanej vzorky vody sii v silade s limitnymi hodnotami ukazovatefov kvality surovej vody kategorie
A1 podla Prilohy &.1 Vyhlagky MZP SR & 636/2004, ktorou sa ustanovujii poziadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejnjch vodovodoch. Suma
pesticidov nepresahuje limitnd hodnotu 0,5 mg/l.

Vysledky merani sledovanych radialogickych parametrov analyzovanej vzorky vody st v silade s limitnymi hodnotami ukazovateflov kvality surovej vody kategarie A1 podla
Prilohy &.1 Vyhladky MZP SR &. 636/2004, ktorou sa ustanovujl poziadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejnjch vodovodoch.

Protokol o skuske ¢. AR-23-KT-017461-01 Strana  4/5
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scifikaciou (alebo poziadavkami) vychadza z 95% pravdepodobnosti pokrytia pre rozsirend neistotu vysledkov merani, na ktorych
dokumentu ILAC-G8:09/2019.
ramienat za vysledky postidenia zhody vykonané inspekénym alebo certifikaénym organom.

TS - typ skisky

A - akreditovana skuska vykonana vo vlastnom skisobnom laboratoriu

N - neakreditovana skaska vykonana vo vlastnom skiSobnom laboratoriu
SA - akreditovana skuska vykonana subdodavatelsky

ykanany subdodavatelsky SN - neakreditovana skiiska vykonana subdodéavatelsky
'postup (TM) - skuanie mimo laboratoria u zakaznika
ekovatelné

ie metody

tka

)

nota pri jednovzorkovom hodnoteni

lena hodnota pre pocet vzoriek "c" z 5 pri patvzorkovom hodnoteni

s koeficientom rozsirenia k=2 (s pravdepodobnostou 95%), nezahrfiuje neistotu vzorkovania.
na v % vyjadruje neistotu z vysledku merania.

telov a bez abnormalnych zmien

juce skasku: NZ-Nové Zamky, TR-Turéianske Teplice, RK-Ruzomberok, TV-TrebiSov

 za informacie dodané zakaznikom (#), ktoré mozu mat vplyv na platnost vysledkov. Ak vzorku poskytol zakaznik, vysledky sa
 bola do laboratéria prijata. Meradla a meracie zariadenia pouZzité na skisky boli kalibrované alebo overené v zmysle platnych
fysledky sa tykaju iba predmetu skusok a nenahradzaju iné dokumenty napr. spravneho charakteru. Vysledok oznaceny v tomto

na skiiska nie je predmetom akreditacie. Vysledok oznaéeny v tomto protokole ake subdodavka je vysledkom merania

kontraktu. Protokol méZe byt reprodukovany alebo vélefiovany do propagaénych materialov len s pisomnym sthlasom skusobného
o stihlasu. Akékolvek pozmefiovanie, vyhotovovanie kopii ¢asti ski$obného protokalu je nepovolené a takyto protokol sa stava
erenie pravosti a Upinosti protokolu je mozné na zaklade Ziadosti vykonat na pracovisku skisobného laboratoria, ktoré je uvedené v
a adresa sk(Sobného laboratéria“ Laboratorium je akreditované SNAS, ktory je signatarom EA MLA a ILAC MRA v oblasti

a Valkova
(ica skisobného laboratéria Turéianske Teplice

Protokol o skiske schvalil:
Viiera Valkova
Vedlica skisobného laboratoria Turéianske Teplice
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