&% eurofins |

I Eaaftianianint Tailkis e
| Environment Testing

e,

SO
By

G TN
N

SNAS

|
|

Reg. No. 749/S-406 |

Protokol o skuske ¢.

AR-21-KT-012627-01

AR AdA

Nazov a adresa skuSobného laboratoria:
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.0.
Robotnicka 820/36, 039 01 Turcianske Teplice
ICO: 53 248 376
Pracovisko:

Sksobné laboratérium Turéianske Teplice
Robotnicka 820/36, 039 01 Turcianske Teplice

tel: 043/490 1562
RegistrationEnviroSK@eurofins.sk, www.eurofins.sk

Nazov a adresa zakaznika:
EKOSTAVING - Ing. Jozef Vysko€ inZinierska a dodavatelska
¢innost
Podhajska 23
949 01 Nitra
SLOVENSKO

Datum prevzatia vzorky: 29.04.2021

Informécie o odbere vzorky:

Datum odberu:
Teplota pri odbere:

Datum vykonania skisky: 29.04.2021 - 07.05.2021

[oBECNY

29.04.2021 10:30
94°C

Datum vystavenia protokolu: 07.05.2021
ECNY URAD ALEKSINCE

Miesto odberu: ¢.532 AlekSince - Lahne

Vzorku odobral: Andrej Karas 13 05 2071

Metoda odberu: SPP-001 Odber pitnych vad (A) - T

Postup odberu: bodova vzorka

Plan odberu: Protokol o odbere ¢.: AK-29042021-4 Cisl

Informacie o vzorke: 104-2021-00013394 =5 e p—————

Nazov vzorky: PV - kuchyria - kohutik el

Spdsob uskladnenia: Chladeny sklad véd 3°C + 2°C

Material: Pitna voda - hromadné zasob., vlastny zdroj - Minimalny rozbor pdl. Vyhlaka MZSR 247/2017 Z.z.
Mikrobiologické skasky
Parameter Jednotka Povolena hodnota Vysledok merania Neistota  Skusobnametéda H SL TS

merania*
Viaknité baktérie okrem Fe a Mn jedince/ml <0 0 - STN 757711 vV - SA
baktérii
Mikromycéty jedince/ml =0 0 STN 757711 v - SA
Zivé organizmy jedince/ml =0 0 STN 757711 vV - SA
Mrtve organizmy jedince/ml <30 0 STN 75 7711 v -  8A
Zelezité a manganové baktérie % =10 0 STN 757712 vV - SA
Abioseston % =10 1 29% STN 757712 v - SA
Escherichia coli KTJ/100 ml <0 0 - STNEN ISO v SA
9308-1:2015
Enterokoky KTJ/100 ml =0 0 - STN EN ISO 7899-2 \ - SA
Koliformné baktérie KTJ/100 ml =0 0 - STNENISO v - SA
9308-1:2015
Kultivovatelné mikroorganizmy pri KTJ/iml <200 12x10’ 15%  STNENISO 6222 v - BSA
22°C
Kultivovatelné mikroorganizmy pri KTJ/ml <50 1.6x10" 13%  STNENISO 6222 vV -  S8A
36°C
Fyzikalne a chemické skasky
Parameter Jednotka Povolend  Vysledok merania Neistota  Princip Skisobna metdda H SL TS
hodnota merania*
Amonne iony mg/l max, 0,5 <0,02 Spektrofotometria ~ STN ISO 7150-1 v TR A
(UVAVIS)

Dusicnany mg/l max, 50 214 10% IC-Uv LS-PP-CH-80 R
Dusitany mg/l max, 0,5 <0,026 IC-Uv LS-PP-CH-80 TR
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Fyzikalne a chemicke skisky
Parameter Jednotka Povolend  Vysledok merania Neistota  Princip Skisohna metdda H SL TS
hodnota merania*

Chemicka spotreba kyslika mg/l max, 3 <0,5 Titracia LS-PP-CH-5 vV TR A
manganistanom

Mangan (Mn) ug/l <50,0 <5 ICP-OES STN EN ISO 11885 V TR A
pH 6.5-9,5 8,35 6% Potenciometria STN EN 1SO 10523 V TR A
Vodivost pri 20°C mS/m max, 125 90,4 6% Konduktometria LS-PP-CH-17 vV TR A
Volny chlér mg/l max, 0,3 0,08 20% Spektrofotometria ~ SPP INQ.M.070/8 (TM) V NZ A
Zelezo (Fe) mg/l =0,20 <0,01 ICP-OES STN ENISO 11885 V TR A
Absorbancia (254 nm, 1 cm) <0,080 <0,01 Spektrofotometria  SPP INO.M.154 V. - SA
Farba mg/l =20,0 <2 Spektrofotometria  SPP INO.M.051 vV - BSA
Pach o - bez zapachu Senzoricka analyza STN EN 1622 - SA
Zakal FNU <5,0 0,02 2% Nefelometria SPP INO.M.052 Vv SA

Postidenie stladu [ nesiladu

Vysledky merani sledovanych mikrabiologickych a biologickych parametrov analyzovanej vzorky vody st v silade s limitnymi hodnotami ukazovateflov kvality vody podfa
Vyhlagky MZ SR &.247/2017 Z.z. z 9.10.2017, ktorou sa ustanovuji podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manazmente rizik
pri zasobovani pitnou vodou.

Vysledky merani sledovanych fyzikalnych a chemickych parametrov analyzovanej vzorky vody st v sulade s limitnymi hodnotami ukazovatefov kvality vody podfa Vyhlasky
Ministerstva zdravotnictva SR &.247/2017 Z.z. z 9.oktobra 2017, ktorou sa ustanovujii podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a
manazmente rizik pri zasobovani pitnou vodou.

Kongtatovanie(nia) stladu / nestladu so pecifikéciou (alebo poziadavkami) vychadza z 95% pravdepodobnosti pokrytia pre rozéirent neistotu vysledkov merani, na ktorych
je zalozené rozhodnutie o stlade / nestilade v zmysle dokumentu ILAC-G8:03/2009.
Postidenie stladu / nestladu nie je mozné zamiefat za vysledky posudenia zhody vykonané inpekénym alebo certifikacnym organom.

Vysvetlivky:

Prehlasenie:

Protokol o skiike &. AR-21-KT-012627-01

TS - typ skusky

A - akreditovana skiska vykonana vo viastnom ski$obnom laboratériu

N - neakreditovana skiska vykonana vo vlastnom skusobnom laboratériu
SA - akreditovana skuska vykonana subdodavatelsky

SN - neakreditovana skiiska vykonana subdodavatelsky

(TM) - sksanie mimo laboratoria u zakaznika

H - hodnotenie

V - vyhovuje

NE - nevyhovuje

(A) - akreditovany odber

(SA) - akreditovany odber vykonany subdodévatelsky

SPP - $tandardny pracovny postup

ND - danou metodou nedetekovatelné

KTJ - koléniu tvoriaca jednotka

NM - nevyhnutné mnoZstvo

m - najvyssia povolena hodnota pri jednovzorkovom hodnoteni

M, ¢ - "M" je najvy$sia povalena hodnota pre pocet vzoriek "c" z § pri patvzorkovom hodnoteni

*_ roz&irena neistota uréena s koeficientom rozsirenia k=2 (s pravdepodobnostou 95%), nezahriiuje neistotu vzorkovania.
- rozéirena neistota uvedena v % vyjadruje neistotu z vysledku merania.

SL - laboratarium vykonavajice skusku: NZ-Nové Zamky, TR-Turcianske Teplice, RK-RuZomberok, TV-TrebiSov

Laboratorium nezodpoveda za informacie dodané zakaznikom, ktoré mdzu mat vplyv na platnost vysledkov.

Ak vzarku poskytol zakaznik, vysledky sa vztahuju ku vzorke, tak ako bola do laboratéria prijata.

Meradla a meracie zariadenia pouzité na skusky bali kalibrované alebo overené v zmysle platnych metrologickych predpisov.

Vysledky sa tykajt iba predmetu skisok a nenahradzajl iné dokumenty napr. spravneho charakteru.

Vysledok oznadeny v tomto protokole ako neakreditovana skiska nie je predmetom akreditacie.

Vysledok oznageny v tomto protokole ako subdodavka je vysledkom merania subdodavatela na zaklade kontraktu.

Protokol mdZe byt reprodukovany alebo vélefiovany do propagacnych materialov len s pisomnym stihlasom skiSobného laboratéria a v rozsahu tohto stihlasu.
Akekolvek pozmeriovanie, vyhotovovanie kapii ¢asti skisobného protokolu je nepovolené a takyto protokol sa stava automaticky neplatnym.
Overenie pravosti a Gplnosti protokolu je mozné na zaklade Ziadosti vykonat na pracovisku skisobného laboratoria, ktoré je uvedené v zahlavi
protokolu — ,Nazov a adresa skusobného laborataria”

Laboratorium je akreditované SNAS, ktory je signatarom EA MLA a ILAC MRA v oblasti akreditacie laboratorii.
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Vysledky analyz elektronicky validoval(i):
Viera Valkova
Vediica skidobného laboratoria Turgianske Teplice

Vyhotovil: Katarina Weisova
Cislo dokumentu; 20215714015832
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Protokol o skiske €. AR-21-KT-012627-01

Protokol o skuske schvalil:
Viera Valkova
Veduca skisobného laboratoria Turéianske Teplice
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