
Region6lny rirad verej n6ho zdrav otnictv a
Stefanikova 58, 949 63 NITRA

Zhodnotenie iaborat6rnych r'1'sledkov vzorky pitnej vody (t,. 599212016), odobratej z verejndho vodovodu vobci Aleksince v objekte : zikladnd Skola - dre)v kuchyni, dna 20.a9.2016. objedn6vatel, : Ing. Jozef
Vyskod EKOSTAVING, podhdjska 23, Nitra

Vzorka pitnej vody ryhovuje v stanovenych laborat6mych ukazovatel'och poZiadavk6m Nanadeniav16dy SR (" 35412006 z'z',ktorym sa ustanovujf poZiadavky na uodu urdenf na l'udskri spotrebu a kontrolukvaiity vody urdenej na |udskri spotrebu u rnrnl neskoriich predpisov.
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-E LNY p vEREJNE H o zDRAvo rrvicrua
so sidlom v Nitre, ul. Stefrinikova i. Sg, g+g O': tf-it*
odbor laborat6rnych dinnosti - akreditovand pracovisko
tel.: 037/65 6041I, fax: 037/65 60457, e-mail; nr.mzp@uvzsr.sk

HfiHAS
Eeg N0 089/3-138

A - akreditovand sku5ky
N- neakeditovand skriSLa

PROTOKOL O SKUSXE E.5gg2I2O16

Objednrlvatel': lng.JozefVyskod
Druh vzorky: Pitnd voda

EKOSTAVING,Podhrijska 23,949 0 1 Nitra

[foobca / zdroi: vereinf vodovod
D6tum odberu z 20.9.2016

Miestoodberu: Zilkladnhskola-kuchviia PS/h: PS
Obec / okres: Alek5ince,A{R Ddtum prfimu do lab. 20.9.2016
Vzorku odobral: Sz6radovd /RIfVZ Niha Ddtum skri5ania: 20.9-27,9.2d16
P6vodnd oznalenie vzorkv: D{tum expedfcie: 27 .9.2016
D6tum spotreby : Expedoval: T6thovd

skriSanie

Biologickd skriSanie

Ukazovatel' isiffi,ii-
Bezfarebnd bidikovce 0 jedince/ml STN 75 77 1A 50/1 0
Zive organizmy 0 jed nce/ml STN 75 77 1A 0t0
V4yp organizmy 0 jedince/ml STN 75 77 1A -t 3u
Abioseston

1 22 pokryv. pol'a v %o STN 75 77 2A 10/10
Vldknitd baktdrie lonem Zelezilich a manganovyich) 0 jedinceiml STN 75 77 IA 0/a
Mikromycdty 0 jedince/ml STN 75 77 IA 010
Zelezite a mangfnovd bakterie 0 pokryv. pol'a v 9/o STN 75 77 1A r0/10

Meradla a meracie zariadenia pouZita
predmely skriSok prevzate laborat6riom Laboratorium nezodpoveda za odber vzorie(. prJtotoi o skiske si tez pisomneno sfihlasu laboratdria m62ereprodukovat' iba ako celok. Protokol o sliuSke nenahradza sihvalenie ryrobku prislusnlim organom

Vysvetlivky: PS - platene sluZba, h - harmonogram

Protokol schvdlil :
j''"-,e

PhDr. Eva Bar6tov6
vedrica OLi
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so siillom v Nitre, ul. Stefrinikova d. 58' 9-19 63 Nitra
Od bor laborattirnvch dinnosti
t(i (tJ- 6i 6(tlll. lur. ()3-.'6) 6l)-15., e-rttcril tlt .t)Llttt 11 r/r-\/ \/\
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@.JozeJ.Vrsl'tl.El(oS-tAVlNG.Podha'js|'al3-Nitr.a
I) r'u h vzo rkr': P itrra i ocla

\ri,robca/zdroi: vere.in\ i'odtlvod i FIZ
islo r zorll': 5992

Diturtt otlbcrtt: l(l r) li) l6
PS/h: PS

Miesto 0(lbertr: ZS - kLrchl na

Dittunr priimu do lab. 20.9.10 lt'
bec / okres: AlekSince N R

Dhtunrslifiania: ]1.9.1016
\/zorl.u odobr:rl: Sziiraclova. lt U VZ N itra

Diturrrexpedicie: 22.ct.201C'
Por ncln6 oznni'enie:

Expedoval: B;ttlolellova
Df tunr sDotreb\':

re

lJkazovatel' 5992 Pouiit:i skriSka

\rol'ni ch16r, ntg/l
'l'eplot:t tod',."(.
Pach

Teplota vzduchu 
oC

Priehl'adnosl', m

lleirli.cia vodr' ( PI{)

0.1

ll
bez zApachu

N

N

N

N

N
N

f.i kazor':rtel' Vi'sledok Neistota Jednotka PouZiti skriska Limitr)

D usidnanr 2 8.4 r.8 nl sl N l5O 78e0-l .A 50 1 l(rr1

D usit:rnr <0.006 nrg STN EN 26777 A 0._5 (0. I )

Abso rbancia 0.06c) 0.()01 STN 7J 7J6O A 008

Amtlnne ionv <0.024 miI.I sTNrso7150-l A 0.

F arba :.1')\T._ nrg. I SPP ]iV..sO N l0

ct{sK\r 0"100 0"011 rrig.l STN EN ISO 8-167 A )

\{angin 1-) i) q8 0.0(|5 7 ntg.l Aplil'ai' list I\4ERCK A ().05

lleakcia r oth (PI1) 781 i).0: tt^ 159 1Q.s2.1 A 6.5 - 9.5

T.alial .-:0"-i ZF St,P i v-8 N 5

Zelezrt 0^0t6-+ 0.0049 nrg.I Al.likai list NIERCK A 0.1

\/otlivost' 8t.5 1"6 nr 5. rn STN EN ]7888 A [5
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