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Reg. No.031/3-106

Protokol o skuske

v

C.
21212/2020

Nazov a adresa skii$obného laboratéria:
EUROFINS BEL/INOVAMANN s. . 0.
Komjaticka 73, 940 02 Noveé Zamky
ICO: 31 329 209
Pracovisko:

Robotnicka 820/36, 039 01 Turcianske Teplice
tel.: 043/4901562, fax: 043/4922203
MarketingGELTT@eurofins.sk, www.eurofins.sk

Skasobné laboratérium Turéianske Teplice

" Nazov a adresa zakaznika:
Obecny Urad Aleksince

951 22 Aleksince ¢.389

IC0: 00307726

Informacie o vzorke ¢.. 21212
Oznacenie vzorky:
Material:

Sposob uskladnenia:

Informéacie o odbere vzorky:
Déatum odberu: 15.04.2020 7:35

kuchyna - drez - kohtik
Pitna voda - hromadné zasob., viastny zdroj - Minimalny rozbor pdl. Vyhiaka MZSR 247/2017 Z.z.
chladeny sklad vad 3°C + 2°C

Teplota pri odbere: 11,6 °C
Miesto odberu: OU Aleksince
Vzorku odobral: Mgr.Becik Martin
Metoda odberu: SPP-001 Odber pitnych vad ~ (A)
Postup odberu: bodova vzorka
Plan odberu: Protokol o odbere ¢. 21212
Datum prevzatia vzorky: ~ 15.04.2020 Datum vykonania skisky: 15.04.2020 - 23.04.2020 Datum vystavenia protokolu: 23.04.2020
Mikrobiologické skiiSky
Parameter | Jednotka | Povolena Vysledok Neistota “ Skusobna metéda | H | SL| TS
hodnota merania merania* /Qdchylka z postupu
Escherichia coli KTJ /100 ml m0 0 - STN EN ISO 9308-1:2015 | V | - SA
Koliformné baktérie KTJ /100 ml mo 0 B STN EN ISO 9308-1:2015 |V | - SA
Enterokoky ) KTJ /100 ml m0 0 - STN EN ISO 7899-2 V | - SA
| Kultivovatelné mikroorganizmy pri 22°C KTJ / ml m 2x10? 1x10° 15% | STNEN ISO 6222 V|- ISA
Kultivovatelné mikroorganizmy pri 36°C KTJ / ml m 50 0 - STN EN ISQ 6222 V|- SA
Viaknité baktérie okrem Fe a Mn baktérii jedince/ml m0 0 - ISTN757T1 V|- [SA
Mikromycéty jedince/ml mo 0 - STN 757711 |V |- SA
Zivé organizmy N jedince/ml m0 0 - STN 757711 V|- [SA
Mrtve organizmy o jedince/ml m 30 0 - STN757711 % SA
Zelezité a manganové baktérie % m10 0 - STN757711,STN75 Vo SA
7712 1
Abioseston % m10 | 1 29% STN 757712 Vv sA
Fyzikalne a chemické skisky
Parameter Jednotka | Povolena | Vysledok Neistota Princip Skigobna metéda | H [SL TS
hodnota merania merania* /0dchylka z postupu
Abserbancia (254 nm, 1 cm) - max. 0,080 <0,010 - S Spp INO.M154 V | - |SA
Farba mg/l max. 20,00 <2,00 - S SPP INO.M.051 V|- [SA
Zakal FNU max. 5 0,02 2% NEP SPP INO.M.052 'V - [SA
Dusi¢nany mg /I max. 50 0,139 10% IC-UV LS-PP-CH-80 V TR A
| Dusitany mg /1 max, 0,5 <0,026 - IC-Uv LS-PP-CH-80 vV [TRIA
Zelezo mg /| max. 0,20 <0,010 AES-ICP STN EN ISO 11885 V [TR A
Chemicka spotreba kyslika manganistanom mg /| max. 3,0 <0,50 T LS-PP-CH-5 - V TR |A
Mangan g/l max. 50,0 <50 AES-ICP | STNEN ISO 11885 |V |TR | A
Amonne iény mg /| max. 0,50 | <0,020 - UVAVIS STN 1SQ 7150-1 [V ITR A
pH bez jedn. 65-95 8,56 0,06 POT STNENISO 10523 V |TR | A
Vedivost pri 20°C mS/m max, 125 62,5 6% KON LS-PP-CH-17 V TR |A
Chlér volny mg /| max. 0,3 0,28 20% S SPP INO.M.070/B (TM) V INZ A
Fyzikalne a chemické skusky
Parameter Jednotka Vysledok Princip Skusobnd metéda | SL|TS
[Odchylka z postupu
Pach s | bez zapachu SA STNEN 1622 SA
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Posudenie siiladu / nesiladu:

Vysledky merani sledovanych mikrobiologickych a biologickych parametrov analyzovanej vzorky vody st v silade s limitnymi hodnotami ukazovatelov kvality
vody podia Vyhlasky MZ SR €.247/2017 Z.z. 2 9.10.2017, ktorou sa ustanovujii podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe
monitorovania a manaZmente rizik pri zasobovani pitnou vodou.

Vysledky merani sledovanych fyzikélnych a chemickych parametrov analyzovanej vzorky vody st v stlade s limitnymi hodnotami ukazovatelov kvality vody
podla Vyhlasky Ministerstva zdravotnictva SR ¢.247/2017 Z.z. z 9.oktobra 2017, ktorou sa ustanovuji pedrobnasti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej
vady, programe monitorovania a manazmente rizik pri zasobovani pitnou vodou.

Poznamka: Postdenie suladu / nesiladu nie je mozné zamiedat za vysledky posiidenia zhody vykenané indpekénym alebo certifikaénym organom.

Princip

AES-ICP atomova emisnd spektrometria s indukéne viazanou plazmou

IC-UV ibnova chromatografia ultrafialova

NEP nefelometria

S spekirofotometria

TIT titracia

UVNIS ultrafialova viditelna spekirofotometria

KON kenduktometria

SA senzoricka analyza

POT potenciometria

Vysvetlivky:  H- hodnotenie TS - typ skusky
V/ - vyhovuje (A) - akreditovany odber
NE - nevyhowuje A - akreditovana skiska vykonana vo vlastnom skisobnom laboratériu
§PP, LS-PP-CH - Standardny pracovny postup N - neakreditovana skuska vykonana vo vlastnom ski$obnom laboratériu
ND - danou metodou nedetekovatelné SA - akreditovana skiska vykonana subdodavatelsky
KTJ - koléniu tvoriaca jednotka SN - neakreditovana skiska vykonana subdodavatelsky
NM - nevyhnutné mnozstvo TM - ski3anie mimo laboratoria u zakaznika

m - ngjvyssia povolena hodnota pri jednovzorkovom hodnoteni

M, ¢ - "M" je najvySsia povolena hodnota pre pocet vzoriek "c" z 5 pri patvzorkovom hodnoteni

* -roz§irena neistota urtena s koeficientom rozsirenia k=2 (s pravdepodobnostou 95%), nezahriiuje neistotu vzorkovania.
- rozsirena neistota uvedena v jednotkach meraného ukazovatela vyjadruje neistotu k vysledku merania.

- rozsirena neistota uvedena v % vyjadruje neistotu z vysledku merania.

SL -laboratorium vykonavajlice skisku: BA-Bratislava, NZ-Nové Zamky, PN-Piestany, TR-Tur&ianske Teplice, RK-Ruzomberok, TV-Trebigov

Prehlasenie:  Laboratorium nezodpoveda za informécie dodané zakaznikom, ktoré mazu mat vplyv na platnost visledkov.
Ak vzarku poskytol zakaznik, vysledky sa vztahuju ku vzorke, tak ako bola do laboratéria prijata.
Meradl4 a meracie zariadenia pouzité na skusky boli kalibrované alebo overené v zmysle platnych metrologickych predpisov.
Vysledky sa tykajl iba predmetu skiusok a nenahradzajli iné dokumenty napr. spravneho charakteru.
Vysledok oznaceny v tomto protokole ako neakreditovana skuska nie je predmetom akreditacie.
Vysledok oznageny v tomto protokole ake subdodavka je vysledkom merania subdodévatela na zaklade kontrakiu.
Protokol méZe byt reprodukovany alebo véleriovany do propagacnych materialov len s pisomnym suhlasom ski$obného laboratéria a v rozsahu tohto stihlasu.
Akekolvek pozmenovanie, vyhotovovanie kopii éasti skuobného protokolu je nepovolené a takyto protokol sa stava automaticky neplatnym.
Overenie pravosti a (ipinosti protokolu je mozné na zaklade Ziadosti vykonat na pracovisku skidobného laboratoria, ktoré je uvedené v zahlavi
protokelu — ,Nazov a adresa skisobného laboratoria
Laboratérium je akreditované SNAS, ktory je signatarom EA MLA a ILAC MRA v oblasti akreditacie laboratorii.

Vysledky analyz elekironicky validoval: ~ Ing. Viera Valkova Protokol o skiske schvalil:
Vedica skisobného laberatéria Turgianske Teplice Ing. Viera Valkova
Vedlca skusobného laboratéria
Vyhotovil: Katarina Weisova Turcianske Teplice
Dokument ¢.: 16681/2020

e,
B NAN
SAPTN g

1

e
{1 AkReDITOVANE Z
[@  skusoene 2
- rj LABORATORIUM @
- g SNAS N
W Qf,u

N

-

Protokol o skiske ¢.: 21212/2020 Strana 2 /2



