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Nazov a adresa skisobného laboratoria: Nazov a adresa zakaznika:
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. EKOSTAVING - Ing. Jozef Vysko¢ inzinierska a dodavatel'ska
Robotnicka 820/36, 039 01 Turdianske Teplice ¢innost’
ICO: 53 248 376 Podhajska 23
Pracovisko; 949 01 Nitra
Skasobné laboratérium Turéianske Teplice SLOVENSKO
Robotnicka 820/36, 039 01 Turgianske Teplice
tel: 043/490 1562
RegistrationEnviroSK@eurofins.sk, www.eurofins.sk

Datum prevzatia vzorky: 06.09.2023 ~ Datum vykonania skasky: 06.09.2023 - 12.09.2023 Datum vystavenia protokolu: 12.09.2023

Informacie o odbere vzorky:

Datum odberu:

Teplota vzorky pri odbere:

Miesto odberu:
Vzorku odobral:
Metdda odberu:
Postup odberu:
Plan odberu:
Informéacie o vzorke:

# Nazov vzorky:
Sposob uskladnenia:
Material:

Mikrobiologické skusky

06.09.2023 9:15

15°C

Studna Aleksince - CO

Martin Becik, Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.
SPP-001 Odber pitnych véd (A)
bodova vzorka

Protokol o odbere ¢.: MB-06092023-6
104-2023-00032080

SV - vlastny zdroj - vypustny ventil
Chladeny sklad véd 3°C + 2°C
Surova voda

36°C

Parameter Jednotka Povolend hodnota Vysledok merania Neistota  SkaSobnametéda H SL TS
merania*

Bezfarebné bicikovce jedince/ml - 0 - STN 757711 SA

Viaknité baktérie okrem Fe a Mn jedince/ml - 0 - STN 767711 SA

baktérii

Mikromycéty jedince/ml - 0 - STN 757711 SA

Zivé organizmy jedince/ml max, 10 0 - STN 75 7711 v SA

Mftve organizmy jedince/ml - 0 £ STN757711 SA

Zelezité a manganové baktérie % 0 STN 75 7712 SA

Abioseston % - 1 29%  STN757712 SA

Escherichia coli KTJM100 ml max, 25 0 - STNENISO v SA
9308-1:2015

Crevné enterokoky KTJ/100 ml max, 300 0 - STN EN ISO 7899-2 v SA

Koliformné baktérie KTJ/100 mi max, 50 0 - STNENISO v SA
9308-1:2015

Kultivovatelné mikroorganizmy pri KTJ/ml - 0 - STN EN IS0 6222 SA

22°C

Kultivovatelné mikroorganizmy pri KTJiml - 0 - STNEN ISO 6222 SA

Fyzikalne a chemické skusky

Parameter

Jednotka Povolena  Vysledok merania Neistota  Princip Skisobna metéda H SL

hodnota merania®

TS
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Fyzikalne a chemicke skisky

Parameter Jednotka Povolena  Vysledok merania Neistota  Princip Skasobna metéda H SL TS
hodnota merania*
Alkalita celkova (KNK 4,5) mmoll 6.8 3% Titracia STN EN IS0 9963-1 TR
Aménne iony mgfl max, 0,5 <0,02 Spektrofotometria ~ STN 1SO 7150-1 V TR
(UVIVIS)

Dusiénany mg/l - 5,16 10% IC-EC LS-PP-CH-80 - TR
Dusitany mg/l 0,082 12%  ICEC LS-PP-CH-80 - TR
Chemicka spotreba kyslika mgfl max, 3 <0,5 Titracia LS-PP-CH-5 vV TR A
manganistanom

Mangan (Mn) gl max, 50 <5 ICP-OES STN EN SO 11885 vV TR A
pH - 7,61 0,06 Potenciometria LS-PP-CH-15 - TR A
Vodivost pri 20°C mS/m 73 6% Konduktometria LS-PP-CH-17 - TR A
Zelezo (Fe) mall max, 0,2 <0,01 ICP-OES STN EN SO 11885 vV TR A
Absorbancia (254 nm, 1 cm) max, 0,08 <0,01 Spektrofotometria  SPP INO.M.154 Vo - SA
Farba mg/l max, 20 <2 Spektrofotometria PP INO.M.051 V. oo-  SA
Pach - Prijatelny ** - Senzorickd analyza STN EN 1622 - SA
Zakal FNU max, 5 0,07 2% Nefelometria 8PP INO.M.052 % SA

Posudenie suladu / nestladu

Vysledky merani sledovanych mikrobiologickych a biologickych parametrov analyzovanej vzorky vody st v stlade s limitnymi hodnotami na kvalitu surovej vody pre kategériu
A1 podra Prilohy 6.1, Vyhlasky MZP SR &. 354/2023, ktorou sa meni a dopliia vyhl.636/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuji poziadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie
kvality vody vo verejnych vedovadoch.

Vysledky merani sledovanych fyzikélnych a chemickych parametrov analyzovanej vzorky vody su v stlade s limitnymi hodnotami ukazovatelov kvality surovej vody kategorie
Al podra Prilohy .1 Vyhlasky MZP SR &. 354/2023, ktorou sa meni a dopifia vyhl.636/2004 Z.z., ktorou sa ustanowujii poziadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie
kvality vody vo verejnych vodovodoch.

Konstatovanie(nia) stladu / nestladu so $pecifikaciou (alebo poZiadavkami) vychadza z 95% pravdepodobnosti pokrytia pre rozsirend neistotu vysledkov merani, na ktorjch
je zaloZené rozhodovacie pravidlo v zmysle dokumentu ILAC-G8:09/2019.
Postidenie stladu / nestladu nie je moZné zamiefat za vysledky postidenia zhody vykonané in§pekénym alebo certifikaénym organom.

TS - typ skusky

A - akreditovana skiiska vykonana vo vlastnom skigobnom laboratériu

N - neakreditovana skuska vykonana vo vlastnom skasobnom laboratoriu
SA - akreditovana skiska vykonana subdodavatelsky

SN - neakreditovana skuska vykonana subdodéavatefsky

(TM) - sksanie mimo laboratéria u zakaznika

H - hodnotenie

V - vyhovuje

NE - nevyhovuje

(A) - akreditovany odber

(SA) - akreditovany odber vykonany subdodavatefsky

SPP - §tandardny pracovny postup

ND - danou metodou nedetekovatefné

LOQ, LQ - medza stanovenie metody

KTJ - koléniu tvoriaca jednotka

NM - nevyhnutné mnozstvo

m - najvy3sia povolena hodnota pri jednovzorkavom hodnoteni

M, c- "M" je najvy$sia povolena hodnota pre pocet vzoriek "¢ z 5 pri patvzorkovom hodnoteni

* - rozsirena neistota uréend s koeficientom rozsirenia k=2 (s pravdepodobnostou 95%), nezahriiuje neistotu vzorkovania.
- rozdirena neistota uvedena v % vyjadruje neistotu z vysledku merania.

** - Prijatelna/y pre spotrebitelov a bez abnormélnych zmien

SL - laboratorium vykonavajlice skisku: NZ-Nové Zamky, TR-Turéianske Teplice, RK-Ruzomberok, TV-Trebigov

Laboratorium nezodpoveda za informécie dodané zékaznikom (#), ktoré mézu mat vplyv na platnost vysledkov. Ak vzorku poskytol zakaznik, vysledky sa
vztahujii ku vzorke, tak ako bola do laboratoria prijata. Meradla a meracie zariadenia pouZité na skasky boli kalibrované alebo overené v zmysle platnych
metrologickych predpisov. Visledky sa tykajil iba predmetu skigok a nenahradzajd iné dokumenty napr. spravneho charakteru. Vysledok aznageny v tomto
protokole ako neakreditovana skiska nie je predmetom akreditacie. Vysledok oznaceny v tomto protokole ako subdodavka je vysledkom merania
subdodévatela na zaklade kontraktu. Protokol méze byt repradukovany alebo vélefiovany do propagadnjch materidlov len s pisomnym sthlasom skasobného
laboratoria a v rozsahu tohto sthfasu. Akekolvek pozmefiovanie, vyhotovovanie kapii Easti skigobného protokolu je nepovolené a takyto protokol sa stava
automaticky neplatnym. Overenie pravosti a Gplnosti protokolu je mozné na zaklade Ziadosti vykonat na pracovisku skasobného laboratéria, ktoré je uvedené v
zahlavi protakolu - Nazov a adresa skiisobného laboratéria Laboratorium je akreditované SNAS, ktory je signatarom EA MLA a ILAC MRA v oblasti
akreditacie laboratorii.

Vysvetlivky:

Prehlasenie:
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Vysledky analyz elektronicky validoval(i):
Viera Valkova

Veduca skusobného laboratéria Turianske Teplice
Vyhotovil: Katarina Weisova

Protokol o skiske schvalil:

Viera Valkova
Overenie platnosti dokumentu iera Valkova
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) Vedca ski$obného laboratéria Turéianske Teplice
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